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Fakten und Tipps auf einen Blick

GANGIGE NETZFORMEN
FUR DEN WOHNBAU

IM UBERBLICK

Welche Arten von Netzformen gibt es?
Wie unterscheiden sich die
verschiedenen Ausfuhrungen?

Hier geht es zum
Online-PDF.

In der Elektroinstallation werden die
Netzformen nach der Art der Erdung
unterschieden.

~

Eine ordnungsgemaB funktionierende Er-
dung schiitzt die Bewohner eines Hauses
vor einem Ausfall des elektrischen Sys-
tems oder gar Stromschlag, welcher zum

Beispiel durch ein defektes elektrisches
Endgerat ausgeldst werden kann.

Die Normenreihe

DIN VDE 0100 rund um

das Errichten von Nieder-
spannungsanlagen
beschreibt die verschie-
denen Netzformen (auch
Netzsysteme genannt)
unter drei Gesichtspunkten:

- Die Erdungsverhéltnisse der Strom-
quelle (des Niederspannungsvertei-
lungsnetzes)

- Die Erdungsverhaltnisse der Betriebs-
mittel in der Verbraucheranlage

- Die Ausfuihrung des Neutralleiters und
des Schutzleiters in Anlagen, in denen
der Schutzleiter mit der Betriebserdung
des Netzes verbunden ist
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A3833&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Hinweis:

Die Ausfihrungs-
formen der Erdung
bezeichnet man als
,System nach Art der
Erdverbindung*.

TN-C:

T = Der Sternpunkt
der Verbrauchs-
anlage ist geerdet

N = Verteiler mit PEN-
und/oder N-Leiter

C = Verteiler mit
PEN-Leiter

Erklarung der fiir die Netzformen

verwendeten Kurzzeichen

Die Erdung der Niederspannungsanlage
kann sowohl in der Transformatorstation
als auch in der Kundenanlage durch ver-
schiedene Formen realisiert werden.

Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen
Ausfiihrungen gibt, werden diese Formen
mit Kurzzeichen gekennzeichnet.

01 Erster Buchstabe (gibt Auskunft
liber die Trafo-Station)

o T (terra, lat. = Erde):
Punkt, der direkt geerdet ist

- I (isolated, engl. = isoliert):
Eine Verbindung zum Sternpunkt
der Stromversorgung

02 Zweiter Buchstabe (gibt Auskunft
liber die Verbrauchsanlage)

o T (terra, lat. = Erde):
Betriebsmittel, die nicht in einer
direkten Abhangigkeit zur Strom-
versorgung geerdeter Korper ste-
hen (z. B. einem Verteilergehduse)

» N (Neutralleiter oder PEN-Leiter):
PEN-/ N-Leiter, die von der Strom-
versorgung zur Verbrauchsanlage
verlegt werden

03 Extra Kurzzeichen (gibt Auskunft
liber die Verbrauchsanlage)

« C(common, engl. = gemeinsam):
Leiter, bei dem N- und PE-Leiter in
einem PEN zusammengefasst sind

» S (separated, engl. = getrennt): N-

und PE-Leiter sind getrennt verlegt

Die gingigsten Netzformen im Uberblick
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Ortliche PAS

Du willst mehr zur
DIN VDE 0100-Normen-
reihe erfahren?

Die DKE hat auf ihrer
Website hilfreiche
Informationen zu
Aufbau und An-
wendungsbereichen
sowie eine Liste mit
praxisorientierten
Blichern zum Thema
zusammengestellt.

Es werden die
Neutralleiter (N)
und Schutzleiter
(PE) im gesamten
System in einem
Leiter kombiniert
gefihrt.


https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/core-safety/din-vde-0100-normenreihe-sicherheit-schutz-elektroinstallation
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Es werden die
Neutralleiter (N)
und Schutzleiter
(PE) im gesamten
System getrennt
gefihrt.

Das TN-C-Sist eine
Verbindung aus
dem TN-Cund TN-S
System. Hier werden
Neutralleiter (N)
und Schutzleiter
(PE) in einem PEN-
Leiter kombiniert.

Der Sternpunkt des
Transformators und
die jeweiligen
Betriebsmittel sind
bei TT-Systemen
direkt geerdet

und stellen keine
Verbindung zu den
Neutralleitern (N) dar.
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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Kundencenter

Eppelheimer StraBe 82

69123 Heidelberg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6221 701-777

Fax: +49 (0) 6221 701-771
info.stotz@de.abb.com

go.abb/elektrospicker

In welcher Norm werden die
Netzformen beschrieben?

Die DIN VDE 0100 zum Errichten von
Niederspannungsanlagen beschreibt die
unterschiedlichen Netzformen im Detail.

Welche ist die gdngigste Netzform
im Zahlerschrank?

Im Zahlerschrank sind TN-... Systeme am
gangigsten, wobei es dem jeweiligen
Energieversorger (EVU) obliegt, welche
Netzform gewahlt wird.

Welche Abschaltzeiten sind im
TN-System zuldssig?

In einem TN-System betragt die Abschalt-
zeit fUr alle Endstromkreise < 32A 0,4s
(230/400V) und fUr Stromkreise in Unter-
verteilungen > 32A 5s (230/400V).

Muss bei der Auswahl von Uberspan-
nungs-Schutzeinrichtungen (SPD) auf
das Netz-System geachtet werden?

Ja, fur das vorhandene Netz-System muss
der passende SPD zum Fehlerschutz aus-
gewahlt werden. Hierzu ist die DIN VDE
0100-534 Abs. 534.4.6 heranzuziehen.

Wie in der DIN VDE 0100-410 definiert
muss der Fehlerschutz (Schutz bei indi-
rektem Berlhren) fUr die geschltzte
Anlage auch im Falle einer defekten SPD
wirksam bleiben.

Sytem nach Art der Anschliu hema Anschl hema
Endverbindung am i) 2
Einrichteort der

SPD-Kombination

TN-System X X

TT-System In Deutschland X
nicht erlaubt

IT-System mit X X

mitgeflihrtem

Neutralleiter

IT-System ohne X nichtanwendbar
mitgeflihrtem

Neutralleiter

Anschlussschema 1

3+0-Schaltung

4+0-Schaltung

Anschlussschema 2

3+1-Schaltung

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Zentraler Vertriebsservice
FreisenbergstraBe 2

58513 Lidenscheid, Deutschland
Tel.: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700
info.bje@de.abb.com

Technische Anderungen der Produkte sowie
Anderungen im Inhalt dieses Dokuments
behalten wir uns jederzeit ohne Vorankindi-
gung vor.

Copyright© 2021 ABB

Alle Rechte vorbehalten
vor Hier geht es zum Online-PDF.


mailto:info.stotz%40de.abb.com?subject=
http://go.abb/elektrospicker
mailto:info.bje%40de.abb.com?subject=
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A3833&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

