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Legende 

s Trennungsabstand in Metern 

n Anzahl der vorhandenen Ableitungen 

k Faktor (siehe Tabelle) 

n0 Gebäudeumfang in m 

     xn 

xn Abstand der Ableitungen 

A Länge entlang der Fangeinrichtung oder der Ableitung von dem Punkt, 

 an dem der Trennungsabstand ermittelt werden soll, bis zum nächstliegenden Punkt 

 des Potenzialausgleiches 

 

Faktor k für die Berechnung des Trennungsabstandes in Abhängigkeit der Blitzschutzklasse 

 

Schutzklasse LPS k xn 

I 0.08 10 

II 0.06 10 

III 0.04 15 

 

Tabelle 4:  Berechnung der Trennungsabstände (Näherung) 


